
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

77 GX-B1428/21-P-23040 2023.12.18 无缺陷迹痕显示。

78 GX-B1428/21-P-23041 2023.12.18 无缺陷迹痕显示。



79 GX-B1310/21-P-23163 2023.12.18 符合标准要求。

80 GX-B1310/21-P-23164 2023.12.18 符合标准要求。

81 GX-B1416/22-P-23123 2023.12.19 综合判定：合格。



82 GX-B1495/20-P-231171～231173 2023年12月19日
本次共检高压开关柜3
台，3台高压开关柜所

检项目合格。

83 GX-B1495/20-P-231174～231177 2023年12月19日
本次共检高压开关柜4
台，4台高压开关柜所

检项目合格。

84 GX-B1328/20-P-23079～23080 2023年12月20日
本次共检绝缘手套32
只，绝缘鞋32只，所

检项目合格。



85 GX-B1495/20-P-231174～231177 2023年12月19日
本次共检高压开关柜4
台，4台高压开关柜所

检项目合格。

86 GX-B1310/21-P-23160 2023.12.20 符合标准要求。

87 GX-B1310/21-P-23161 2023.12.20 符合标准要求。



88 GX-B1310/21-P-23162 2023.12.20 符合标准要求。

89 GX-B1310/21-P-23165 2023.12.20 符合标准要求。

90 GX-B1310/21-P-23166 2023.12.20 符合标准要求。



91 GX-B1417/22-P-231764 2023.12.20 综合判定：合格。

92 GX-B1417/22-P-231765 2023.12.20 综合判定：合格。

93 GX-B1417/22-P-231766 2023.12.20 综合判定：合格。



94 GX-B1417/22-P-231767 2023.12.20 综合判定：合格。

95 GX-B1306/23-P-23066 2023.12.22 综合判定：合格

96 GX-B1306/23-P-23067 2023.12.22 综合判定：合格



97 GX-B1306/23-P-23068 2023.12.22 综合判定：合格

98 GX-B1306/23-P-23069 2023.12.22 综合判定：合格

99 GX-B1306/23-P-23070 2023.12.22 综合判定：合格



100 GX-B1306/23-P-23071 2023.12.22 综合判定：合格

101 GX-B1417/22-P-231768 2023.12.22 综合判定：合格。

102 GX-B1417/22-P-231769 2023.12.22 综合判定：合格。



103 GX-B1417/22-P-231770 2023.12.22 综合判定：合格。

104 GX-B1417/22-P-231771 2023.12.22 综合判定：合格。

105 GX-B1417/22-P-231772 2023.12.22 综合判定：合格。



106 GX-B1417/22-P-231773 2023.12.22 综合判定：合格。

107 GX-B1417/22-P-231812 2023.12.22 综合判定：合格。

108 GX-B1417/22-P-231813 2023.12.22 综合判定：合格。



109 GX-B1417/22-P-231814 2023.12.22 综合判定：合格。


