
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

26 GX-B1451/20-4-24015-24017 2024.3.19

  本次共检高压
开关柜3面，3面
高压开关柜所检

项目合格。

27 GX-B1451/20-4-24018-24019 2024.3.19

 本次共检高压开
关柜2面，2面高
压开关柜所检项

目合格。



28 GX-B1451/20-4-24014 2024.3.19

 本次共检高压开
关柜1面，1面高
压开关柜所检项

目合格。

29 GX-B1451/20-4-24020-24025 2024.3.19

  本次共检高压
开关柜6面，6面
高压开关柜所检

项目合格。

30 GX-B1322/21-4-24001～24004 2024.3.21
使用中，表面轻
微划痕，敷设长

度见内页



31 GX-B1322/21-4-24001～24004 2024.3.21

  本次共检电力
电缆4条，4条电
力电缆所检项目

合格。


